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Hyvä Vastaanottaja,

Vantaan Energia Oy:n jätevoimalalla tapahtui perjantaina 28.5.2021 ympäristöluvan (Dnro UUS-2009-Y-207-111) mukaisen päästöraja-
arvon ylityksiä seuraavasti:

Päästöraja-arvo ylittyi jätelinjalla 2 28.5.2021 klo 12:00-12:30 välisenä aikana. Raja-arvon ylittänyt komponentti oli SO2 ja ylitys tapahtui
puolen tunnin keskiarvon osalta. Mitattu keskiarvo ylitysaikana oli 354,55 mg/Nm³ jätteenpolttoasetuksen mukainen vähennys huomioituna.

Ylityksien syynä oli polttoaineen korkea rikki- ja klooripitoisuus..

Lisätietoja asiasta antavat
Mikko Anttila puh. 050-599 5622 ja
Josi Laulajainen puh. 050-599 8491
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